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Meglévő kandeláber

LF350 ülőke, a gyártó által

megadott paraméterek alapján

 a támfalhoz rögzítve

Magas minőségű,

dilatált látszóbeton támfal,

a részletrajzoknak megfelelően

LPA 115 ülőke

Süllyesztett betonszegély
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Magas minőségű,

dilatált látszóbeton támfal,

a részletrajzoknak megfelelően
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folyóka,

szakági dokumentáció alapján

Fémszegély

Magas minőségű,

dilatált látszóbeton támfal,

a részletrajzoknak megfelelően

Magas minőségű,

dilatált látszóbeton pofafal 30 cm

LF350 ülőke, a gyártó által

megadott paraméterek alapján

 a támfalhoz rögzítve

Vízelvezető sáv,

aszakági dokumentáció

 szerint

Magas minőségű,

dilatált látszóbeton támfal,

a részletrajzoknak megfelelően

Közmű fedlap

szintbe helyezése

-55 cm
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Közmű fedlap

szintbe helyezése

-10cm
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 meglévő kandeláber

finombeton támfalba épített világít felirat (2 W)

burkolatba épített világító elem (1 W) kötő dobozzal

finombeton pad beépített világító felirattal (1 W)

összekötő fém csík (világítás nélkül)

burkolatba épített- világítás nélküli elem
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Összes közvilágítási kábelhossz: 618 m

Jelmagyarázat:
Tervezett elektromos kábel közvilágításhoz NYY 4x16 mm2 T51050 tr. körzet

Meglévő közvilágítási szakaszhatár szekrény

ÉRINTÉSVÉDELEM: 
NULLÁZÁS "TNC-S" rendszer illetve törpeszültség

3 m hosszú, átm. 25 mm-es rúdföldelő
meglévő 0,4 kV-os földkábel

meglévő telefon alépítmény

meglévő csapadékvíz vezeték

meglévő vízvezeték

meglévő gázvezeték
meglévő szennyvízvezeték

Tervezett elektromos kábel közvilágításhoz NYY 4x16 mm2 T51048 tr. körzet

meglévő ismert nyomvonalon

meglévő ismert nyomvonalon
Tervezett elektromos kábel közvilágításhoz NYY 4x16 mm2 T51048 tr. körzet
beméréssel azonosított, illetve új nyomvonalon

Tervezett fogyasztásmérő szekrény rendezvényekhez 3x25 A-es csatlakozási értékkel.

Tervezett Önkormányzati szekrény egyéb világításhoz

Tervezett elektromos kábel SZRMKVM-J 5x6, 5x4, 4x2,5 mm2 egyvonalas rajzok szerint
Tervezett elektromos kábel NYY-J 2x4 mm2 egyvonalas rajzok szerint DC 24 V-hoz

Tervezett Önkormányzati csatlakozós szekrény karácsonyfa világításhoz aknában

Tervezett Önkormányzati kötődoboz Spelberg Abox GT 100 IP68

Tervezett elektromos kábel NYY-J 2x2,5 mm2 egyvonalas rajzok szerint DC 24 V-hoz
Tervezett betonba süllyesztett lépcső világító lámpatest
Tervezett alacsony fénypontmagasságú parkvilágító lámpatest

Megjegyzés

A tervezett kábeleket minden közmű keresztezésnél védőcsőbe kell helyezni.

3 m hosszú, átm. 25 mm-es rúdföldelő

TT60/76 teleszkópikus talpas tüzihorganyzott lámpaoszlop egykarú 0,5 m-es karral

au. de kétkarú 0,5 m-es karral

A közvilágítási lámpák egy fázisra lesznek kötve.

tervezési terület

2017.04.24.
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SZINTTERVFÁZIS

ÉPÍTÉSI HELYSZÍN:

ÉPÍTTETŐ

indelab Kft.

ÉSZAK

LAPMÉRET

594x1595

HELYRAJZI SZÁM

ÉPÍTÉSI

KIVITELEZÉSI
TERV

3100 SALGÓTARJÁN, BESZTERCE TÉR

± 0,00 M =

DÁTUM

1:200

1082 BUDAPEST, FUTÓ U. 8. 5. EM. 39.

Villamos

helyszínrajz

ÁRVA JÓZSEF
VÁLÓCZY BALÁZS

É 12 0165HOLLÓ MÁTYÁS

3100 SALGÓTARJÁN, MÚZEUM TÉR 1.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata FEKETE ZSOLT

polgármester

"A Beszterce tér felújítása"

- tér felújítása

(projektazonosító: TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)

6000 KECSKEMÉT, LISZT FERENC U. 27/A.

MADARÁSZ DÓRALandspect Kft.
+36 30 907 5206

+36 30 985 1704

ELEKTROMOS TERVEZŐ

BODÓCS PÉTER3100 SALGÓTARJÁN, Ybl Miklós út 88.

Nógrádvill  Kft.

+36 32 420 166TÉR

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ

BAKOS FERENC3104 SALGÓTARJÁN, CSEHOV ÚT 1.

VÍZÁRAM-08  Kft.
+36 30 995 1690

VZ-TEL 12-0156

LANTOS LÁSZLÓ

3100 SALGÓTARJÁN, MEREDEK ÚT 3.

SALGÓTERV-PLUSZ  Kft.
+36 20 916 4725

KÖZMŰ TERVEZŐ

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS TERVEZŐ

VZ-TER, VZ-TEL és KÉ-K 120018

SIPOS ZSOLT2890 TATA, BEZERÉDI U. 9.

JAPÁNER-B Kft.
+3670 530 9230

REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK

A tervek a szakági tervekkel, az épületszerkezeti részlettervekkel, illetve a konszignációs
tervekkel és műleírásokkal együtt kezelendőek. A méretek a helyszínen ellenőrizendők. A
rajzokról a méretvétel tilos, a megadott méretek a mértékadóak !
MEGJEGYZÉS:

A szakági tervektől történő eltérés esetén a kivitelezés
megkezdése előtt a tervezőkkel egyeztetni kell.

GENERÁL TERVEZŐ
ÉS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

KERT- ÉS TÁJTERVEZŐ
CZEGLÉDI CSONGOR
NEOGRÁDY JUDIT K/1 01-5054
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